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MODBUS 组态王无线串口监测使用说明 

 
MODBUS 组态王无线串口监测有两种通信方式，如下图所示： 

 

应用 1 模式下，组态王示例工程的串口选择需要选择成与硬件连接的串口号和相关参数，注

意，电台建议使用 9600 波特率（默认），G340 型 4G 模块建议使用 115200 波特率（默认）。

组态王修改串口和波特率设置如下图所示： 

      

 

 

应用 2 模式下，组态王示例工程的串口选择需要选择成“捷麦串口通”软件虚拟的串口号（G340 映射），

波特率和格式可任意定义（默认参数）。组态王修改串口和波特率设置如上图所示，“捷麦串口通”软件创建

G340 映射所虚拟的串口号如下图所示：（终端 ID 在 4G 模块等终端硬件标签中 PN 码的后 5 位） 
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